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ДОКЛАД
О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

 (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных
 требований с возможными мероприятиями по их устранению)























Электрические станции, котельные, электрические и тепловые установки и сети
Общее количество поднадзорных Сахалинскому управлению Ростехнадзора организаций составляет 1565, из них: 
	
	

	Тепловых электростанций
	        - 3; 
	

	Газотурбинных (газопоршневых) электростанций
	           - 1; 

	Малых (технологических) электростанций
	- 61.; 

	Гидроэлектростанций
	- 0; 

	Котельных всего,                                                               
в том числе:
	         - 370;

	      производственных
	         - 19;

	      отопительно-производственных
	         - 7;

	      отопительных
	         - 344;

	Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км
	- 1013,04 км;

	Протяженность линий электропередачи всего, 
в том числе:
	- 19840 км;

	      напряжением до 1 кВ
	- 12300 км;

	      напряжением выше 1 до 110 кВ
	- 6702 км;

	      напряжением 220 кВ и выше
	- 838 км;

	Электрических подстанций 
	- 5039 ед.; 

	Потребителей электрической энергии
	- 810;



	Потребителей тепловой энергии
	- 3439.


                                               
На объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору, за отчетный период 2022/2021 годов управлением проведено  299 /299 обследований, из них: плановых – 10/0, внеплановых  289/299. 
Плановые проверки проводились в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и на основании ежегодного плана контрольно-надзорных мероприятий.   
Внеплановые проверки проводились по заявкам потребителей, на основании обращений граждан, органов прокуратуры, а  так же с целью оценки готовности муниципальных образований области к работе в ОЗП 2022-2023 годов.  
Выявлено 1316/1852 нарушения обязательных требований нормативных документов и Правил.
Административных наказаний, наложенных по результатам проверок – 85/150, в том числе: 
0/0 – временный запрет деятельности;
27/56 –в виде предупреждения; 
58/94 – административный штраф. 
Общая сумма наложенных штрафов –590 / 1834 тыс. рублей.
 Взысканная сумма штрафов – 612/1213,89тыс. рублей. 
Допущено вновь вводимых и реконструированных энергоустановок  106/146.     
Подготовка к ОЗП 2022-2023 годов.
В Сахалинской области  паспортизации подлежат 17 муниципальных образований: 4 организации электроэнергетики и 35 организаций, эксплуатирующие 209 котельных, обеспечивающие теплом жилой фонд и объекты соцобеспечения. 
В соответствие с поручением заместителя руководителя Ростехнадзора Д.И. Фролова от 17.06.2022 № 00-06-05/727 «О контроле хода подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов» Уполномоченные должностные лица Управления,  приняли участие в работе комиссий 17 Муниципальных образований области по проверке готовности теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций к отопительному периоду 2022-2023 годов.
В ходе проверок, выявлено 598 нарушений обязательных требований нормативных документов и Правил. 
Основные нарушения, выявленные по результатам проверок:
- лица  ответственные за безопасную эксплуатацию тепломеханического оборудования котельных и за техническое состояние и безопасную эксплуатацию наружных тепловых  сетей   не прошли проверку знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; 
 - результаты проверки знаний персонала не оформляются в журнале установленной формы; 
- эксплуатация котлов осуществляется без докотловой и внутрикотловой обработки; 
- нарушена тепловая изоляция на трубопроводах тепловых сетей; 
- не проведены испытания предохранительных клапанов;
- не установлены дублирующие предохранительные клапана на водогрейных котлах тепло-производительностью выше 0,4 МВт; 
- не укомплектованы РУ-0,4 кВ котельных средствами защиты; 
- не осуществляется контроль над безопасным состоянием зданий и сооружений котельных. 
Согласно графику, комиссиями по оценке готовности муниципальных образований Сахалинской области к отопительному периоду 2022-2023 годов, по состоянию на 30.09.2022,  выполнены  проверки в отношении 10 муниципальных образований, в ходе проведения которых выявлено 101 нарушение обязательных требований нормативных документов и Правил.
8 из 10 муниципальных образований получили акты с выводами комиссии о неготовности к отопительному периоду 2022-2023 годов. При проверке муниципальных образований, было установлено невыполнение теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями требований раздела V п. 18 подпункта 4 Правил по оценке готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103. 
Муниципальные образования: ГО «Смирныховский» и «Поронайский ГО» по заключению комиссии готовы к работе в отопительном периоде 2022 /23.
Сведения о проведенных за 9 месяцев 2022 года внеплановых проверках юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей.  
В отчетный период отделом проведено 59 внеплановые проверки субъектов малого предпринимательства:
53 проверки  на основании   обращения заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора);
6 – на основании обращений граждан, организаций, в том числе по факту:
- ненадлежащего исполнения условий договора энергоснабжения, в части наличия задолженности по оплате за потребленную электроэнергию;
- нарушения потребителем электрической энергии, введенного в отношении его полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения.
Типовые и массовые нарушения за 9 мес. 2022 год и возможные мероприятия по их устранению.

	№ п/п
	Перечень нарушений
	Наименование нарушенного НТД
	Возможные мероприятия по их устранению

	1
	Отсутствуют знаки безопасности и надписи о диспетчерском наименовании на дверках электрощитов.
	п. 2.1.9. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6.
	Нанести знаки безопасности и надписи о диспетчерском наименовании на дверках электрощитов.

	2
	Отсутствует в РУ, РП (электрощитовых) перечень электрозащитных средств.
	п.п. 1.2.3., 1.3.9. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой приказом  Минэнерго от 30.06.2003 №261
	Оформить  перечень электрозащитных средств.

	3
	Срок очередных испытаний электрозащитных средств, используемых на предприятии, истёк.
	п. 1.5.1., приложения 4, 5 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках, утверждённой приказом Минтопэнерго РФ от 30.06.2003 №261.
	Своевременно проводить испытания средств защиты.

	4
	Не подвергаются техническому освидетельствованию специализированной организацией строительные конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок.
	3.3.1;3.3.9. ПТЭТЭ № 115
	Провести  техническое освидетельствование специализированной организацией по перечню, утвержденному руководителем организации и согласованному проектной организацией.

	5
	Не обеспечен контроль за своевременной аттестацией электротехнического  персонала на квалификационную группу допуска
	п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,  зарегистрированных в Минюсте России № 4145 от 22.01.2003
	Руководителям предприятий обеспечить соблюдение  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей путем организации личного контроля 



[bookmark: _GoBack]  Информации о случаях причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, источников и факторов риска причинения вреда (ущерба) в Сахалинское управление Ростехнадзора не поступало.
Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности
  В части совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере осуществления федерального государственного энергетического надзора необходимо на законодательном уровне определить степень ответственности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления за своевременную и качественную организацию работ по подготовке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.



